
                      
                     

                                                           

  Al Legale Rappresentante della Società Asidep S.r.l.                                                                                                                        
info.@pec.asidep.it

Alla Provincia di Avellino
Settore Ambiente

83100 P.zza Libertà

Alla G.R.C.
UOD  Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

Collina Liguorini                                                                                                                                                              
Avellino                   

 Relazione :sopralluogo attività di controllo acque reflue presso depuratore industriale della 
Società  Asidep S.r.l. sito nel comune di Luogosano decreto  n. 88 del 06/07/2022 della Giunta 
Regionale della Campania.

In riferimento all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si trasmette in allegato:
Relazione di sopralluogo;
Verbale di campionamento n. 1/ LE.LC  del 22/02/2023
Rdp n. EM AV 409/2023 dell’Area Analitica Arpac di  Napoli.

Le attività ispettive e le analisi eseguite sul campione prelevato hanno evidenziato, per i 
parametri analizzati, la conformità ai limiti di legge della tabella 3 allegato V parte III del D.L.gs 
152/06 e smi.

                                                      Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
Direttore del Dipartimento Provinciale Di Avellino

Dott. Vittorio Di Ruocco

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 0
4/

05
/2

02
3 

14
:0

6:
41

, P
G

/2
02

3/
02

32
29

3



                      
                     

                                                           

  Al Legale Rappresentante della Società Asidep S.r.l.                                                                                                                        
info.@pec.asidep.it

Alla Provincia di Avellino
Settore Ambiente

83100 P.zza Libertà

Alla G.R.C.
UOD  Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

Collina Liguorini                                                                                                                                                              
Avellino                   

 Relazione :sopralluogo attività di controllo acque reflue presso depuratore industriale della 
Società  Asidep S.r.l. sito nel comune di Luogosano decreto  n. 88 del 06/07/2022 della Giunta 
Regionale della Campania.

In riferimento all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si trasmette in allegato:
Relazione di sopralluogo;
Verbale di campionamento n. 1/ LE.LC  del 22/02/2023
Rdp n. EM AV 409/2023 dell’Area Analitica Arpac di  Napoli.

Le attività ispettive e le analisi eseguite sul campione prelevato hanno evidenziato, per i 
parametri analizzati, la conformità ai limiti di legge della tabella 3 allegato V parte III del D.L.gs 
152/06 e smi.

                                                      Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
Direttore del Dipartimento Provinciale Di Avellino

Dott. Vittorio Di Ruocco

A
R
P
A
 
C
A
M
P
A
N
I
A

U
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
2
9
7
7
8
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
0
4
/
0
5
/
2
0
2
3

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
V
I
T
T
O
R
I
O
 
D
I
 
R
U
O
C
C
O

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 0
4/

05
/2

02
3 

14
:0

6:
41

, P
G

/2
02

3/
02

32
29

3



Dipartimento Provinciale di NAPOLI
Area Analitica

Via DON BOSCO, n. 4F – 80141 Napoli
Tel. 0817078022 - Fax 0817078040

Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

RAPPORTO DI PROVA N° EM AV 409/2023
Accettazione n°: EM AV 409 /2023 del: 22/02/23 Laboratorio Acque Reflue Napoli

Descrizione: Acqua Reflua Località di prelievo: Impianto di depurazione San Mango sul 
Calore

Tipo Analisi: Chimica/Microbiologica. Insediamento/Punto di 
prelievo:

Vasca di clorazione

Ente prelevatore: Area Territoriale di Avellino Comune e Indirizzo: Luogosano Avellino

Modalità di 
campionamento:

Medio composito in tre ore Verbale di prelievo n°: 1.LE/LC Data prelievo: 22/02/23

Committente: Area Territoriale di Avellino Temperatura 
accettazione 

4 °C

Data Inizio Prove: 23/02/23 Data Fine Prove: 03/04/23 Data emissione   Rapporto di Prova: 04/04/23

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro (*) Metodo Unità di 
Misura

Risultato Incertezza 
(**)

Controllo
Valore 

Limite di 
Emissione

Valore 
Limite 

di 
Emissione 

minimo

Valore Limite 
di Emissione 

massimo

MATERIALI 
GROSSOLANI

* LEGGE 
319/1976 Presenti/Assenti Assenti <Lim / Assenti

ODORE
*

APAT IRSA 
CNR 2050 

molesto/non 
molesto

Non 
Molesto 

<Lim
/

Non molesto 

COLORE (dopo 
diluizione 1:20)

* APAT IRSA 
CNR 2020 

A  

percettibile/non 
percettibile

Non 
percettibile

<Lim
/

Non 
percettibile

pH * APAT IRSA 
CNR 2060  unità di pH 8.2 5.5 9.5

SOLIDI 
SOSPESI 
TOTALI

* APAT IRSA 
CNR 2090 

B  
mg/L

14 <Lim
/ 80

ALLUMINIO

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
0.17 <Lim

/ 1

ARSENICO

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
<0,01 <Lim

/ 0.5

CADMIO

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
<0,01 <Lim

/ 0.02

CROMO 
TOTALE

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
<0,01 <Lim

/ 2

CROMO VI
* APAT IRSA 

CNR 3150 
C

mg/L
<0,01 <Lim

/ 0.2

FERRO

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
0.77 <Lim

/ 2
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Dipartimento Provinciale di NAPOLI
Area Analitica

Via DON BOSCO, n. 4F – 80141 Napoli
Tel. 0817078022 - Fax 0817078040

Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

RAPPORTO DI PROVA N° EM AV 409/2023
Parametro (*) Metodo Unità di 

Misura
Risultato Incertezza 

(**)
Controllo

Valore 
Limite di 

Emissione

Valore 
Limite 

di 
Emissione 

minimo

Valore Limite 
di Emissione 

massimo

MANGANESE

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
 0,17 <Lim

/ 2

NICHEL

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
<0,01 <Lim

/ 2

PIOMBO

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B + ISO 
17294-2

mg/L
<0,01 <Lim

/ 0.2

RAME

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B+ISO 
17294-2

mg/L
<0,01 <Lim

/ 0.1

ZINCO

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B+ISO 
17294-2

mg/L
0.11 <Lim

/ 0.5

FOSFORO 
TOTALE

* APAT IRSA 
CNR 3010 

B+ISO 
17294-2

mg/l
1 <Lim

/ 10

AZOTO 
AMMONIACALE 

(NH4)

APAT IRSA 
CNR 4030 

A1/A2
mg/L

1.1 <Lim
/ 15

AZOTO 
NITRICO (N)

* METODO 
INTERNO mg/L <5 <Lim / 20

AZOTO 
NITROSO (N)

APAT IRSA 
CNR 4050  mg/L 0.1 <Lim / 0.6

COD * APAT IRSA 
CNR  5130 mg/L 36 <Lim / 160

BOD 5 

* STANDARD 
METHOD-
2011-5210 

D

mg/L
14 <Lim

/ 40

SOLFURI * STANDARD 
METHOD mg/L <0.1 <Lim / 1

CLORURI (Cl)
* APAT IRSA 

CNR 4090 
A1  

mg/L
113 <Lim

/ 1200

TENSIOATTIVI 
ANIONICI 
(MBAS)

* APAT IRSA 
CNR 5170  mg/L

0.3
/ /

TENSIOATTIVI 
TOTALI

* SOMMA mg/L 0.3 <Lim / 2

IDROCARURI 
TOTALI

* Manuale 
123/2015 

ISPRA 
Metodo B

mg/L
0.9 <Lim

/ 5

ESCHERICHIA 
COLI

* APAT IRSA 
CNR 7030 

F  
UFC/100 ml

<10 <Lim
/ 5000

Esito: Relativamente ai parametri esaminati i risultati delle misure riscontrate sul campione sottoposto a prova 
sono conformi ai valori limite fissati dalla Tab 3 dell’allegato V Parte III al D.Lgs 152/06 per scarichi in acque 
superficiali.
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Dipartimento Provinciale di NAPOLI
Area Analitica

Via DON BOSCO, n. 4F – 80141 Napoli
Tel. 0817078022 - Fax 0817078040

Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

RAPPORTO DI PROVA N° EM AV 409/2023

(*)   Prova non accreditata da ACCREDIA
(**) l’incertezza estesa viene calcolata usando il fattore di copertura K=2 (intervallo di fiducia 95%)        

                                         Il Dirigente 
     Dr. Maria Pompea Niola

                                         
Regola decisionale: il risultato riportato risulta non conforme quando il valore trovato sottratto dell’incertezza supera il valore limite.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come presentato.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione della Direzione.
L’Area Analitica non è responsabile del campionamento.
L’incertezza di misura è riportata nel rapporto di prova quando ha influenza sulla conformità a un limite specificato o quando espressamente richiesta dal cliente.

…………………………………………………………………..……Fine Rapporto di Prova ……………………………………………………………………..                                                                  

Codice Documento Edizione Revisione Emissione
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Relazione verbale di sopralluogo
Doc. n°   
1/Lepore/ Lo 
Conte/AT.AV

Procedura di riferimento: PT 7.5 A4 Data 04/05/2023

Codice Documento Edizione Revisione Emissione

MD 7.5 A9 1 0 28/12/2018

Pagina
1 di 1

                      Al Dirigente UO REMI
Dipartimento Provinciale ARPAC di  
Avellino.

Oggetto: Relazione sopralluogo attività di controllo acque reflue presso depuratore 
industriale della Società  Asidep S.r.l. sito nel comune di Luogosano decreto  
n. 88 del 06/07/2022 della Giunta Regionale della Campania.

In riferimento alle attività dell’UO REMI dell’Area Territoriale del Dipartimento Provinciale 

di Avellino relative ai controlli richiesti dalla Provincia di Avellino nell’ambito di un controllo, in 

data 22/02/2023, i sottoscritti tecnici Arpac, A.T. Per.Agr. Lepore Nunzio e A.T. Geom. Lo Conte 

Nico, hanno eseguito un sopralluogo con campionamento dello scarico presso il depuratore reflui 

industriali in località  ASI   di Luogosano – San Mango sul Calore, sito nel  comune di Luogosano. 

All’attività ha presenziato, in modo continuativo, il sig. Gubitosa Antonio responsabile dell’ 

impianto della ditta Asidep S.r.l.

Il depuratore è di tipo biologico a fanghi attivi e all’atto del sopralluogo risultava 

funzionante nelle principali sezioni di trattamento.

L’impianto è autorizzato con Decreto n. 88 del 06/07/2022 rilasciato dalla Giunta 

Regionale della Campania e recapita le acque di scarico nel corpo idrico superficiali Fiume  

Calore. Per la finalità del controllo  espletato si è proceduto al campionamento dello scarico in 

oggetto,  verbale 1Le/Lc del 22/02/2022, i cui esiti analitici Rdp n. EM AV 409/2023 emesso in 

data 04/04/2023, hanno evidenziato, per i parametri analizzati,  la conformità dello scarico ai 
limiti della tabella 3 allegato V parte III del D.L.gs 152/206 e smi, per lo scarico in acque 

superficiali. 

 Si allegano rapporti di prova e verbale di sopralluogo.

   Avellino lì 04/05/2023                                                                       I Tecnici incaricati 

                                                                                                           A.T. Per.Agr. Lepore Nunzio

                                                                                                        A.T. Geom. Lo Conte Nico
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